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Информация
по результатам проведения контроля хода подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов на территории Забайкальского края на 18.11.2024г
 
По состоянию на 18.11.2024 г. паспорт готовности к прохождению отопительного периода 2024-2025 годов на территории Забайкальского края получили 24 (69%) муниципальных образования:
Балейский, Кыринский, Акшинский, Дульдургинский, Шелопугинский, Нерчинский, Агинский, Могойтуйский, Улетовский, Тунгиро-Олекминский, Оловяннинский, Красночикойский, Карымский, Краснокаменский, Калганский районы, Тунгокоченский, Нерчинско-Заводский, Александрово-Заводский, Газимуро-Заводский, Каларский, Приаргунский, Ононский муниципальные округа, городской округ ЗАТО Горный, городской округ Город Петровск-Забайкальский.
Муниципальные образования, не получившие паспорт готовности: Могочинский муниципальный округ, Хилокский, Чернышевский, Петровск-Забайкальский, Сретенский, Борзинский, Забайкальский, Шилкинский, Читинский муниципальные районы, городские округа Поселок Агинский, Город Чита. 
[bookmark: _GoBack]Выявленные при комиссионных проверках нарушения, влияющие на надежность работы в отопительный период и не выполненные эксплуатирующими объекты теплоснабжения организациями на 18.11.2024г: 
1) Муниципальное образование «Могочинский муниципальный округ», эксплуатирующая организация ООО «Гарантия»:
1.1 Котельная «КЕ» г. Могоча, ул. Шулешко, 14. КЕВ 10-95-ПС (2 шт.), КЕВ-25-115С:
Электроснабжение котельной осуществляется от двух источников питания одновременно - ВЛ 10кВ и ВЛ 6кВ, в отопительный период в работе обе воздушные линии, каждая линия работает на свой трансформатор, по причине отсутствия секционирования на шинах 0,4кВ. При отключении одной из линий, часть электрооборудования 0,4кВ в котельной, включая основное оборудование, останется без напряжения, резервный источник электроснабжения (ДЭС) на котельной отсутствует. (Раздел 3, п. 13, пп. 15. Правил*, пп. 16.7, 16.8 СП** 89.13330.2016).
1.2 Котельная «ГОК» г. Могоча, ул. Горняцкая, д.1А, в котельной отсутствует бак запаса воды (аварийная подпитка). За период эксплуатации с 1996 года техническое освидетельствование тепловых сетей не проводилось 
(Раздел 3, п. 13, пп. 11 Правил*, п. 5.1.12 ПТЭТЭ ***).
1.3 Котельная «Октябрьская» г. Могоча, ул. Октябрьская 22а, в работе 2 котла КВр-1,16, резерв мощности отсутствует (Раздел 3, п. 13, пп. 15. Правил* п. 4.16. СП** 89.13330.2016).
1.4 Котельная ТУСМ. г. Могоча, ул. ТУСМ-4: в работе 2 котла КВр-1,16, резерв мощности отсутствует, отсутствует бак запаса воды (аварийная подпитка (Раздел 3, п. 13, пп. 11 Правил*, п. 4.16 СП** 89.13330.2016).
1.5 Котельная № 12 г. Могоча, ул. Зеленая 3: в работе 2 котла КВр-1,16; КВр-0,8, резерв мощности отсутствует (Раздел 3, п. 13, пп. 15. Правил* п. 4.16. СП** 89.13330.2016).
1.6 Котельная «БВГ» г. Могоча, ул. Березовая 1д: в работе 3 котла КВм-2,5 КВр-0 и КВр-1,86, резерв мощности отсутствует. В котельной отсутствует бак запаса воды (аварийная подпитка) (Раздел 3, п. 13, пп. 15. Правил*, СП 89.13330.2016**).
1.7 Котельная пст. Артеушка, ул. Энергетиков д.6, в работе котлы «Братск» 3 шт., резерв мощности отсутствует. Техническое освидетельствование котлов в период эксплуатации не проводилось (Раздел 3, п. 13, пп. 15. Правил* п. 4.16. СП** 89.13330.2016).
1.8 сп. Таптугары, ИП Кордюкова О.Г.: 
Котельная ул. Школьная 1а, в работе котлы КВр-05-95 (2 шт.), резерв мощности отсутствует (Раздел 3, п. 13, пп. 15. Правил* п. 4.16. СП** 89.13330.2016).
2)	 Муниципальное образование «Хилокский район» эксплуатирующая организация ООО «ГРЭЦ».
2.1 гп. Хилок, Центральная котельная – не выполнен ремонт котла КВЦ 4-95К, резерв мощности отсутствует (Раздел 3, п. 13, пп. 15. Правил* п. 4.16. СП** 89.13330.2016).
3) Муниципальное образование «Чернышевский район» эксплуатирующая организация ОО « СПК «Чернышевск»:
3.1 Котельная «Центральная» п. Чернышевск, ул. Комсомольская, 42. 
Котел № 2 (КЕ-10-14С) с 1984 г. в неисправном состоянии  технологические защиты и элементы управления котлом:
- от понижения давления воды с действием на отключение котла, 
- отсутствует звуковая сигнализация при понижении давления воды,
- неисправен ручной режим остановки котла. 
Не выполнен пункт 2 предписания Забайкальского управления Ростехнадзора от 20.02.2024 г. № 5/07-17-2024. (Раздел III, п.13, пп. 13 Правил*, пп. 5.3.10, 5.3.67 ПТЭТЭ***).
4) Муниципальное образование «Петровск-Забайкальский район», эксплуатирующая организация ООО «Благоустройство+»: 
4.1. Котельная сп. Тарбагатай - работа котлов с неисправными или неотрегулированными предохранительными клапанами не допускается, на котле КВР-0,7 один предохранительный клапан (Раздел V пункт 18 пп. 4 Правил*, пп .5.3.36, 5.3.66 ПТЭТЭ***).
4.2 Центральная котельная сп. Баляга,– работа котлов с неисправными или неотрегулированными предохранительными клапанами не допускается, на котле КВм-2 установлен один предохранительный клапан (Раздел V пункт 18 пп. 4 Правил*, пп .5.3.36, 5.3.66 ПТЭТЭ***).
4.3 Котельная сп. Пески – работа котлов с неисправными или неотрегулированными предохранительными клапанами не допускается, на котле КВм-1,25 установлен один предохранительный клапан (Раздел V пункт 18 пп. 4 Правил*, пп .5.3.36, 5.3.66 ПТЭТЭ***).
4.4 Котельная сп. Малета не проведен ремонт тепловых сетей (Раздел III, п.13, пп. 8 Правил*).
5) Муниципальное образование «Сретенский район», эксплуатирующая организация ООО «Металлстроймонтаж», ООО «Регион», ООО «Тепловодоканал:
5.1 На отопительных котельных муниципального района отсутствует нормативный запас топлива (Раздел III, п.11, пп. 11 Правил*)
5.2 Котельная пгт. Кокуй, ул. Луговая, д.10 отсутствует резерв мощности (Раздел III, п. 13, пп. 3. Правил* п. 4.16. СП** 89.13330.2016).
5.3 Котельная № 1 мкр-н «Восточный» - отсутствуют дымососы в количестве 2 шт (демонтированы) (Раздел III, п. 13, пп. 3 Правил*, п. 9.1.2. СП** 89.13330.2016).
5.4 Котельная детского сада № 1 гп. Сретенск: ДЭС 50 кВт (аварийное электроснабжение котельной) находится в нерабочем состоянии, разряжены аккумуляторные батареи, не работает АВР (Раздел 3, п. 13, пп. 3 Правил*, п. 16.7 СП** 89.13330.2016).
6) Муниципальное образование «Борзинский район» эксплуатирующая организация ООО «СПК Борзя»:
6.1 По Модульной котельной не обеспечена безаварийная работа объектов теплоснабжения и надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии. Котлы эксплуатируются сверх установленного ресурса (10 лет), техническое освидетельствование и диагностика котлов не проводилась. Котлы №№1,4 под замену, выведены из эксплуатации, на пиковые нагрузки при неисправности одного из котлов резерв мощности отсутствует (Раздел III, п.13, пп. 8 Правил*, п. 4.16. СП** 89.13330.2016).
6.2 По котельной Госпиталь не обеспечена безаварийная работа объектов теплоснабжения и надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии. Котлы эксплуатируются сверх установленного ресурса (10 лет), техническое освидетельствование и диагностика котлов не проводилась. Котлы №№3,6 под замену, выведены из эксплуатации, на пиковые нагрузки при неисправности одного из котлов резерв мощности отсутствует (Раздел III, п.13, пп. 8 Правил*, п. 4.16. СП** 89.13330.2016).
6.3. Котельные Центральная, Модульная, Госпиталь - работа котлов и водоподогревателей с неисправными или неотрегулированными предохранительными клапанами не допускается: 
- Центральная котельная - необходима установка двух предохранительных клапанов на котел №3, по 1 клапану котлы №№1,2;
- Модульная котельная - необходима установка до нормы 5-и предохранительных клапанов на котлы.
Котельная Госпиталь необходима установка предохранительных клапанов на котлы №№4,5. 
(Раздел V Правил* п. 18, пп. 4,  пп.5.3.36, 5.3.66 ПТЭТЭ**)
7) Муниципальное образование «Забайкальский район, эксплуатирующая организация ТП «Тепловая генерация Забайкальск» АО «Читаэнергосбыт»:
7.1 Сп. Даурское, Модульная котельная :
- из четырех котлов Гефест КВМ-2,5 три котла неисправны. Котлы №№ 1, 2,4 находятся на капитальном ремонте. Резерв мощности отсутствует (Раздел III, п.13, пп. 8 Правил*).
8) Муниципальное образование «Шилкинский район», эксплуатирующая организация» СПК «Углегорск»:
8.1 гп. «Шилкинское ЦТП № 1,3,4,8: Действующие указанные ЦТП установлены и расположены в выгороженных помещениях зданий бывших котельных, (здания котельных в настоящее время полуразрушены, эксплуатировались до ввода в эксплуатацию центральной котельной). В 2013 году осуществлялось строительство тепловых сетей второй очереди, которое предусматривало строительство ЦТП в отдельные пункты, чего не было сделано. Допуск Ростехнадзором в эксплуатацию этих ЦТП не выполнен. Отсутствуют правоустанавливающие документы на данные ЦТП. Не выполнено ранее выданное предписание Забайкальского управления Ростехнадзора. ( Раздел III, п. 13, пп. 13).
8.2 Котельная № 9, гп. «Шилкинское - здание котельной в аварийном состоянии. Полностью обрушена стена котельной с восточной стороны. В аварийном состоянии кровля здания, в период эксплуатации здания не проводилось техническое освидетельствование. 
8.3 гп. «Шилкинское котельная № 6: в аварийном состоянии дымовая труба. Физический износ трубы в следствии коррозии составляет 80 % (визуально), верхняя, 1/3 часть дымовой трубы отсутствует.
8.4 Отопительная котельная № 11: в аварийном состоянии дымовая труба. Физический износ трубы в следствии коррозии и других факторов составляет 80 % (визуально), верхняя 1/3 часть трубы отсутствует.
8.5 гп. Первомайское эксплуатирующая организация» СПК «Первомайское»:
Первомайская ТЭЦ в аварийном состоянии кровля главного корпуса в котельном отделении. Не выполняется Предписание Забайкальского управления Ростехнадзора № 87/07-2021 от 08.10.2021 пункт 8.
9) Муниципальное образование «Читинский район», эксплуатирующая организация» ООО «СПК Борзя»: 
9.1 Г.п. Атамановское - паспорт готовности администрацией Читинского района теплоснабжающей организации ООО «СПК Борзя» не выдан по причине не устранения нарушений на Центральной котельной, ул. Заречная, 30А: 
Котел Nº2 - при проведении опрессовки котла выявлены множественные утечки в экранных трубах с левой стороны реактора, заглушены 3 флажка в конвективном части, обмуровка не закончена, срок выполнения работ по обму-ровке 20 сентября 2024г. Дефекты экранных труб в количестве 21 шт. путем замены поврежденных участков проведение капитального ремонта необходимо в 2025 году, с полной заменой поверхностей нагрева реактора и конвективной части котла – не выполнено (Раздел 3, п. 13, пп. 15. Правил* п. 4.16. СП** 89.13330.2016).
Котел Nº3 - работы капитального характера не начаты, отсутствует конвективный блок не готов, закуп не производился, работает в аварийном режиме. (Раздел 3, п. 13, пп. 15 Правил* п. 4.16. СП** 89.13330.2016).
10) Муниципальное образование «городской округ Поселок Агинский» эксплуатирующая организация ООО «Тепловик»:
10.1 Здание котельной находится в аварийном состоянии, произошла деформация стен, потолка, потолок стоит на подпорных трубах. (Раздел 3, п. 13, пп. 11 Правил*,  п. 3.3.1 ПТЭТЭ***).
11) Муниципальное образование «городской округ Город Чита»:
11.1 Котельная Машзавода, эксплуатирующая организация ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС, ул. Красноармейская, 75, стр. 2:
- Котёл №1 выведен из эксплуатации. Акты технического освидетельствования о продлении сроков службы и допуске в дальнейшую эксплуатацию котлов №2, №3, №4, №5 – не представлены, акты гидравлических испытаний на котлы №2, №3, №4, №5 – не представлены, Акты технического освидетельствования о продлении сроков службы и допуске в дальнейшую эксплуатацию тепловых сетей (тепловые сети 1968г.) – не представлены. Диагностика тепловых сетей не проведена (Раздел V, п. 4) 
- Нормативные запасы топлива на источниках тепловой энергии, отсутствуют. Договоры с поставщиком топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива, не представлены. Справки о запасе топлива, не представлены. Решение суда о взыскании задолженности за уголь более 15 млн. рублей. (Раздел III, п. 13, пп. 11 Правил*).
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